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АНАЛІЗ ВПЛИВУ РІЗНОМАНІТНИХ ЧИННИКІВ НА ІНТЕНСИВНІСТЬ СТАРІННЯ ІЗОЛЯЦІЇ 
КОНДЕНСАТОРНОГО ТИПУ ВИСОКОВОЛЬТНИХ ВВОДІВ 
 
У статті виконано аналіз впливу різноманітних чинників на інтенсивність старіння ізоляції 
конденсаторного типу високовольтних вводів  трансформаторів. Встановлено, що в умовах тривалої 
експлуатації, старіння ізоляції  високовольтних вводів протікає з різною швидкістю. Основними чинниками, 
що впливають на швидкість старіння ізоляції  високовольтних вводів, є тривалість експлуатації, тип вводу. 
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відношення, двохфакторний перехресний дисперсійний аналіз. 
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КОНДЕНСАТОРНОГО ТИПА ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ 
 
В статье выполнен анализ влияния различных факторов на интенсивность старения изоляции 
конденсаторного типа высоковольтных вводов  трансформаторов. Установлено, что в условиях длительной 
эксплуатации старение изоляции  высоковольтных вводов протекает с разной скоростью. Основными 
факторами, которые влияют на скорость старения изоляции высоковольтных вводов, является длительность 
эксплуатации, тип ввода. 
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ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF DIFFERENT FACTORS ON THE AGING OF THE 
INSULATION CAPACITOR TYPE HIGH-VOLTAGE INPUT 
 
This article gives an analysis of influence a variety of factors on the rate of aging of isolation condenser type 
transformers high-voltage inputs. It was found that under conditions of continuous operation, the aging of the high-
voltage inputs isolation takes place at different speed. The primary factors that influence the rate of aging of the high-
voltage inputs isolation is the duration of use, the type of  high-voltage input. 
Key words: transformer, high-voltage input, isolation condenser type, correlation ratio, a cross two-factor 
analysis of variance. 
Вступ 
Відповідно до опиту CIGRE 12 % із загального числа відмов трансформаторів пов'язані 
з пошкодженнями вводів високої напруги [1]. У електроенергетиці України, також як і в 
інших країнах, в даний час в експлуатації знаходиться близько 70 % силових 
трансформаторів і вимикачів з тривалим терміном служби, який в основному складає 25 
років, і значна частина цього устаткування вже відпрацювала цей нормативний термін. 
Заміна такого устаткування вимагає істотних фінансових вкладень і не завжди доцільна з 
погляду технічних і економічних витрат.  
Аналіз статистичних даних по роботі електроустаткування показує, що велика частина 
відмов і пошкоджень доводиться на високовольтні маслонаповнені вводи – до 50 %, 
причому, 73 % на вводи трансформаторів [2]. Основною причиною відмови вводів було 
пошкодження ізоляції. Досвід експлуатації силових трансформаторів напругою 110 – 500 кВ 
свідчить про те, що одній з основних причин їх виходу з ладу є пошкодження 
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високовольтних вводів із-за погіршення стану внутрішньої ізоляції [2–6]. Спостерігається 
помітне зростання пошкоджуваності вводів у міру збільшення часу їх роботи [5].  
Постановка задачі 
В процесі тривалої експлуатації під впливом сильних електричних полів, робочої 
температури, хімічно агресивних середовищ та інших чинників відбувається зміна і 
погіршення властивостей ізоляції конденсаторного типу високовольтних вводів. 
Удосконалення методів діагностики стану ізоляції конденсаторного типу високовольтних 
вводів принципово не можливо без урахування закономірностей старіння ізоляції в умовах 
тривалої експлуатації та аналізу впливу експлуатаційних чинників на швидкість старіння 
ізоляції. У зв'язку з цим дослідження процесів старіння ізоляції вводів в умовах реальних 
експлуатаційних дій протягом тривалої експлуатації є актуальним і важливим завданням. У 
даній статті, на основі аналізу результатів експлуатаційного контролю, виконана оцінка 
впливу різних чинників на інтенсивність старіння ізоляції високовольтних вводів.  
Основний матеріал 
Для виконання аналізу використовувалися результати профілактичних випробувань 
діелектричних характеристик внутрішньої ізоляції конденсаторного типу високовольтних 
вводів напругою 110 кВ з різних областей України. Всього проаналізовані результати 
профілактичних випробувань загальним об’ємом 2995 вибіркових значень по 6 показникам, 
які характеризують зміну ізоляційних властивостей вводів до 30 років експлуатації. Для 
зручності аналізу були сформовані групи показників якості ізоляції  вводів з однаковою 
швидкістю дрейфу, згідно [7]. Для формування однорідних підмножин показників в умовах 
відсутності інформації про умови роботи вводів запропоновано використовувати критерій 
максимуму значень кореляційного відношення [8]. Результати формування однорідних 
підмножин показників якості ізоляції маслонаповнених високовольтних вводів силових 
трансформаторів приведені в табл. 1. 
Таблиця 1 
Результати формування однорідних підмножин показників якості ізоляції вводів 
Коефіцієнт парної кореляції, нижня та 
верхня границі довірчого інтервалу 
Кореляційні відношення 
 Ізоляційні характеристики 
Нr    Вr  1 2x x   2 1x x   
1 0,316 0,483 0,621 0,85 0,859 
2 0,21 0,436 0,618 0,946 0,928 
3 0,523 0,682 0,795 0,924 0,928 
4 0,256 0,422 0,563 0,753 0,883 
5 0,441 0,585 0,7 0,76 0,959 
6 0,461 0,633 0,760 0,866 0,958 
tg _10 
7 0,41 0,625 0,775 0,845 0,896 
1 0,367 0,471 0,562 0,811 0,789 
2 0,203 0,417 0,592 0,819 0,643 
3 0,309 0,423 0,525 0,77 0,929 
tg _3 
4 0,177 0,387 0,563 0,808 0,662 
1 0,283 0,364 0,439 0,909 0,859 С_10 2 0,117 0,35 0,522 0,824 0,885 
1 0,19 0,343 0,479 0,917 0,843 
2 0,11 0,311 0,578 0,791 0,753 
3 0,25 0,45 0,613 0,917 0,858 С_3 
4 0,282 0,444 0,581 0,891 0,702 
1 -0,218 -0,127 -0,034 0,681 0,993 R_10 2 -0,454 -0,309 -0,149 0,911 0,911 
Потім перевірялося, на скільки різні швидкості дрейфу різних показників між 
виділеними групами. Оскільки передбачається, що значення показників змінюються не лише 
в часі, але і між групами, то для перевірки відмінностей швидкості старіння 
використовувалася математична модель двохфакторного перехресного дисперсійного 
аналізу.  
При цьому чинник тривалості експлуатації розташовувався по рядках, а чинник групи 
по стовпцях. Вважається, що число спостережень в кожному осередку однакове і рівне m. 
Якщо ефекти зміни рівнів факторів адитивні, тобто різниця математичних сподівань між 
двома рівнями одного фактору однакова при будь-яких рівнях іншого, то модель для 
компонентів дисперсії може бути представлена у вигляді лінійного рівняння [9]. Якщо 
ефекти не адитивні, то необхідно ввести в модель складову, яка характеризує взаємодію між 
факторами. Модель для компонентів дисперсії має вигляд: 
  ,i j r i i i j r i jy y y             (1) 
де yijr – значення показника ізоляції, μ – загальне середнє; ρi – середнє відхилення 
відносно μ для i- го рівня першого фактора; yj – середнє відхилення відносно μ  для j- го рівня  
другого фактора; ζijr – залишкова випадкова величина; i – рівень першого фактора; j – рівень 
другого фактора; r – порядок появи одного з mij спостереження для сполучення i - го рівня 
першого з j- м рівнем другого фактора, (ρy)ij – складова, яка характеризує взаємодію між 
факторами. 
Вираження для повної суми квадратів відхилень від загального середнього для моделі 
(1) має вигляд: 
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Результати двохфакторного перехресного дисперсійного аналізу приведені в табл. 2 
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Перевірка гіпотез про вагомість ефектів факторів і їх взаємодій виконується за 
допомогою критерію Фішера. Для цього вичислюються співвідношення відповідних середніх 





















           (3) 
Отримані дані порівнюються з найденими по таблицям F –розподілу значеннями  FТАБЛ 
для прийнятного рівня значимості α = 0,05 або більш високого (0,01-0,001) та числа степенів 
свободи чисельника VA=(n-1), VB=(k-1), VAB=(n-1)(k-1) та знаменника – Vb = nk(m-1).  
Якщо розрахункове значення менше табличного, то, з рівнем довіреності (1 – α), 
гіпотеза про відсутність взаємозв’язку приймається. Процеси старіння ізоляції 
високовольтних вводів протікають з різною швидкістю. Дуже важливо знати, які фактори і 
як саме вони впливають на інтенсивність старіння ізоляції в процесі тривалої експлуатації. 
Проаналізуємо вплив тривалості експлуатації, типу фази, типу вводу і року введення в 
експлуатацію на тангенс діелектричних втрат, ємкість та опір. Для розрахунків 
використовувалась програма «DDA» [10]. 
Значення сум дисперсійного розкладання, а також розрахункові і критичні значення F-
критеріїв, отримані в результаті дисперсійного розкладання для груп діелектричних 
характеристик внутрішньої ізоляції конденсаторного типу високовольтних введень 
приведені у табл. 3. 
 
Таблиця 3 
Результати двохфакторного дисперсійного аналізу ізоляційних характеристик 
високовольтних вводів від тривалості експлуатації 
 
З отриманих результатів можна зробити, що зв'язок між факторами є вагомим.  
1. Значуще перевищення розрахунковими значеннями критеріїв FА граничних значень 
свідчить про те, що спостерігається дрейф значень показників діелектричних характеристик 
внутрішньої ізоляції вводів в часі, тобто відбуваються процеси старіння ізоляції; 
2. Значуще перевищення розрахунковими значеннями критеріїв FБ граничних значень 
свідчить про те, що швидкість дрейфу показників діелектричних характеристик внутрішньої 
ізоляції вводів, відрізняється між групами, а, значить, ввода в різних  групах експлуатувалися 
в різних умовах; 
3. Значуще перевищення розрахунковими значеннями критеріїв FАБ граничних значень 
свідчить про те, що ефекти зміни рівнів чинників не адитивні, тобто ефект від зміни рівня дії 
одного чинника приводить до зміни ефекту від рівня дії іншого. 
Проте, представляє безпосередній інтерес проаналізувати і вплив інших чинників. 
Проаналізуємо вплив типу фази, типу вводу і року введення в експлуатацію на тангенс 
діелектричних втрат, ємкість та опір.  
Результати впливу тривалості експлуатації та типу фази на ізоляційні характеристики 
високовольтних вводів приведені у табл. 4. Графічні результати зображені на рис.1 и рис. 2. 
Таблиця 4  
Результати впливу тривалості експлуатації та типу фази на ізоляційні характеристики 
високовольтних вводів 
Значення F-статистик Фактор Ізоляційні характеристики Fstr Fкр Fstolb Fкр Fvz Fкр 
tg _10 4,116 3,097 0,074 4,0196 3,209 2,4996 
tg _3 8,5431 2,8215 0,201 3,963 5,412 3,6889 
С_10 13,651 2,5665 0,747 3,6889 2,159 2,0483 
С_3 7,782 2,5665 0,36735 3,6889 3,037 2,0483 
За типом 
фази 
R_10 0,3104 2,4726 1,345 3,8348 1,345 2,3275 
Значення F-статистик Ізоляційні 
характеристики FА Fкр FБ Fкр FАБ Fкр 
tg 10 5,1806 4,5597 9,3534 4,5597 7,2488 3,6083 
tg 3 4,7781 2,8294 7,5964 3,8951 2,7221 2,3836 
С10 13,1483 5,5675 6,2062 4,1821 6,0696 4,1821 
С3 11,6914 5,5675 8,1413 4,1821 7,0169 4,1821 
R10 6,2037 3,0669 9,0036 5,3548 11,2037 3,0669 
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Рис.1. Вплив тривалості експлуатації та типу фази на а) tg _10 кВ, б) tg _3 кВ 
                                          а)                                                                             б) 
 
Рис. 2. Вплив тривалості експлуатації та типу фази на а) С_10 кВ, б) С_3 кВ 
 
Файл результату впливу тривалості експлуатації та року введення в експлуатацію на 
ізоляційні характеристики високовольтних вводів приведений у табл.5. Графічні результати 
зображені на рис.3 та рис. 4. 
Таблиця 5 
Результати впливу тривалості експлуатації та року введення в експлуатацію на 
ізоляційні характеристики високовольтних вводів 
Значення F-статистик 
Фактор Ізоляційні характеристики Fstr Fкр Fstolb Fкр Fvz Fкр 
tg _10 10,771 3,9253 1,529 3,3425 5,203 2,6274 
tg _3 7,144 5,2413 1,597 2,4695 4,725 2,4695 
С_10 15,033 5,2413 1,883 2,4695 6,323 2,4695 




R_10 1,321 3,2655 2,045 2,5321 2,038 2,0929 
                                          а)                                                                             б) 
 
Рис. 3. Вплив тривалості експлуатації та року введення в експлуатацію на а) tg _10, 
б) tg _3  кВ 
                                          а)                                                                             б) 
 
Рис. 4. Вплив тривалості експлуатації та року введення в експлуатацію на а) С_10 кВ, 
б) С_3 кВ 
 
Проаналізуємо вплив тривалості експлуатації та типу вводу на тангенс діелектричних 
втрат, ємкість та опір. Файл результату впливу тривалості експлуатації та типу вводу на 
ізоляційні характеристики високовольтних вводів приведений у табл.6. Графічні результати 
зображені на рис. 5 та рис. 6. 
Таблиця 6 
Результати впливу тривалості експлуатації та типу вводу на ізоляційні характеристики 
високовольтних вводів 
Значення F-статистик 
Фактор Ізоляційні характеристики Fstr Fкр Fstolb Fкр Fvz Fкр 
tg _10 4,941 3,8951 24,659 2,8294 2,571 2,3836 
tg _3 7,963 5,2857 5,604 2,7863 4,6541 2,7863 
С_10 30,149 5,2191 8,5599 2,3556 8,332 2,3556 
С_3 4,713 3,1161 14,254 2,1918 2,274 1,8078 
За типом 
ввода 
R_10 1,943 3,6889 1,465 2,1918 1,226 1,8078 
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                                         а)                                                                             б) 
Рис. 5. Вплив тривалості експлуатації та типу вводу на а) tg _10, б) tg _3 кВ 
 
                                         а)                                                                             б) 
Рис. 6. Вплив тривалості експлуатації та типу вводу на а) С_10 кВ, б) С_3 кВ 
Висновки 
В результаті двохфакторного дисперсійного аналізу виявлено, що зв'язок між масивами 
даних для кожного з факторів ізоляційних характеристик високовольтник вводів є значимий. 
Розрахований вплив на тангенс діелектричних втрат: tg _10, tg _3, ємкість: С_10, С_3 та 
опір R_10 різних факторів, таких як: фаза, рік введення  в експлуатацію та тип вводу.  
В тих випадках, коли розрахункове значення  Fstr переважає Fкр, це свідчить про те, що гіпотеза про відсутність впливу тривалості експлуатації на ізоляційні характеристики вводів 
тангенс діелектричних втрат (10 кВ, 3 кВ), ємкість (10 кВ, 3 кВ) та опір (10 кВ) відхиляється 
и спостерігається значний дрейф значень діелектричних характеристик в часі. 
В тих випадках, коли розрахункове значення  Fstolb переважає Fкр, це свідчить про те, що гіпотеза про відсутність впливу фактора (тип фази, рік введення в експлуатацію та тип 
вводу) на старіння ізоляції також відхиляється. 
В тих випадках, коли розрахункове значення Fvz переважає Fкр, це свідчить про те, що ефекти зміни рівнів факторів не адитивні (ефект від зміни рівня впливу одного фактора 
приводить до зміни ефекту від рівня впливу іншого фактору). 
Як і слід було чекати, фаза вводу не впливає на інтенсивність старіння ізоляції. 
Значущою є не фаза, а скільки років експлуатується даний ввід. Аналізуючи дані табл.6 
легко побачити, що  тип вводу надає значущий вплив на швидкість старіння ізоляції. 
В умовах тривалої експлуатації старіння ізоляції  високовольтних вводів протікає з 
ізоляції конденсаторного типу високовольтних вводів значно відрізняється. Основними 
чинниками, що впливають на швидкість старіння ізоляції  високовольтних вводів, є: тип 
вводу, тривалість експлуатації.  
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